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Primjer ugradnje

1 Grijač na ukapljeni plin  
Combi  (E)

2 Upravljačka ploča
3 Osjetnik sobne temperature
4  Otvor za usisavanje optoč-

nog zraka (min. 150 cm²)
5 Cijevi za topli zrak
6  Ventilacijski otvor za topli 

zrak
7 Zidni kamin
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Upotrijebljeni simboli

Simbol ukazuje na moguće opasnosti.

Napomena s informacijama i savjetima.

Poštujte propise o elektrostatičkom pražnjenju! 

Namjena

Namjenska upotreba

 – Uređaj je odobren isključivo za ugradnju i pogon u „stambe-
nim prikolicama” (kamp-prikolice) klase vozila O i „vozilima 
za stanovanje” (kamperi) klase vozila M1, uz uvjet da je 
instalacija plinskog sustava provedena u skladu s normom 
EN 1949. Potrebno je poštovati nacionalne propise i pravilni-
ke za pogon i provjere plinskih instalacija (u Njemačkoj npr. 
radni list DVGW-a G 607).

 – Uređaj se smije upotrebljavati isključivo u svrhu zagrijavanja 
pitke vode i unutrašnjeg prostora vozila. 

 – Za pogon uređaja tijekom vožnje moraju biti dostupni ure-
đaji za sprječavanje nekontroliranog ispuštanja ukapljenog 
plina u slučaju nesreće (u skladu s Pravilnikom br. 122 Gos-
podarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE)).

 – U slučaju industrijske primjene uređaja operater je dužan za-
jamčiti pridržavanje posebnih propisa u skladu sa zakonom 
i pravom osiguranja u dotičnoj odredišnoj zemlji (u Njemač-
koj npr. propisi organizacije DGUV).

Nenamjenska upotreba

 – Sve su druge primjene koje nisu navedene u odjeljku ve-
zanom uz namjensku upotrebu zabranjene, odnosno nisu 
dopuštene. To vrijedi npr. za ugradnju i pogon u: 
• motornim autobusima (klase vozila M2 i M3),  
•	 gospodarskim	vozilima	(klasa	vozila	N),	 
•	 čamcima	i	drugim	plovilima,	 
•lovačkim/šumskim	kolibama,	vikendicama	ili	predšatorima.

 – Zabranjena je ugradnja u prikolice i vozila za prijevoz opasne 
robe.

 – Zabranjeno je zagrijavanje svih tekućina osim pitke vode 
(npr. sredstava za čišćenje, za otklanjanje kamenca, dezin-
fekciju i konzerviranje).

 – Uređaji u kvaru ne smiju se upotrebljavati.

 – Uređaji koji se instaliraju ili će se koristiti protivno uputama 
za ugradnju i upotrebu ne smiju se upotrebljavati.
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Sigurnosne napomene

Prije stavljanja u pogon, pozorno pročitajte i pratite si-
gurnosne napomene i upute za upotrebu.

Za sigurnu i ispravnu primjenu pažljivo pročitajte i po-
štujte upute za ugradnju i upotrebu te druge dokumente 

priložene uz proizvod i pohranite ih za kasniju upotrebu. Po-
štujte dotične važeće zakone, direktive i norme.

Nepoštovanje odredbi u uputama za upotrebu i ugradnju mo-
že dovesti do ozbiljnih materijalnih šteta i ozbiljne opasnosti 
po zdravlje ili život osoba. Za štete nastale na ovaj način odgo-
vornost snosi isključivo operater ili korisnik uređaja.

Samo stručno i osposobljeno osoblje (stručno osoblje) 
smije ugrađivati, popravljati i provoditi provjeru funkcio-

nalnosti proizvoda tvrtke Truma, uz uvažavanje uputa za 
ugradnju i upotrebu te trenutačno priznatih tehničkih pravila. 
U stručno osoblje spadaju osobe koje na temelju svojeg struč-
nog obrazovanja i obuke, znanja i iskustva s proizvodima tvrt-
ke Truma te relevantnih normi mogu ispravno obavljati potreb-
ne radove i prepoznati moguće opasnosti.

 – Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice da biste tijekom 
ugradnje i održavanja izbjegli ozljede uzrokovane oštrim 
rubovima.

 – Zaštitite oči od ozljeda. Tijekom ugradnje i rukovanja uređa-
jem nosite odgovarajuće zaštitne naočale.

 – Prije ugradnje i priključivanja uređaja na opskrbu plinom po-
trebno je zatvoriti jedinicu za opskrbu plinom.

 – Prije ugradnje i priključivanja uređaja na jedinicu za opskrbu 
naponom, potrebno je odvojiti sve polove jedinice za opskr-
bu naponom.

 – Ako se ošteti kabel za napajanje ovog uređaja, mora ga 
zamijeniti proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slična 
kvalificirana osoba da bi se izbjegle opasnosti.

Elektrostatički naboj može dovesti do uništavanja elek-
tronike. Prije kontakta s elektronikom provedite izjedna-

čavanje potencijala!

Odobrenje

Za grijanje u kamperima i kamp-prikolicama tijekom vožnje 
Pravilnikom br. 122 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda 
za Europu (UN/ECE) propisan je uređaj za sigurnosno isključi-
vanje. Sustav za regulaciju tlaka plina Truma  MonoControl CS 
ispunjava ovaj zahtjev. Ako je ugrađen ovaj sustav za regula-
ciju tlaka plina s odgovarajuće izvedenom plinskom instalaci-
jom, pogon tipski ispitanog grijača na ukapljeni plin tijekom 
vožnje dopušten je diljem Europe u skladu s direktivom Pra-
vilnikom br. 122 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za 
Europu (UN/ECE). Potrebno je poštovati nacionalne propise 
i pravilnike.

Propisi

Do ukidanja jamstava i garancije, kao i do isključenja odgovor-
nosti, dovode osobito sljedeći postupci:

 – vršenje izmjena na uređaju (uključujući dijelove opreme),
 – vršenje izmjena na ispušnom sustavu i kaminu,
 – upotreba zamjenskih dijelova i dijelova opreme koji nisu 
originalni dijelovi tvrtke Truma,

 – nepridržavanje uputa za ugradnju i upotrebu.

Osim toga ukida se i dozvola za pogon uređaja, a time u odre-
đenim zemljama i dozvola za pogon vozila.

Napomene vezane uz ugradnju u vozilima

Da bi se omogućilo odvajanje uređaja od napajanja električne 
mreže nakon instalacije, npr. u svrhe održavanja, potrebno je 
instalirati prekidač u fiksno ožičenje u skladu s instalacijskim 
propisima. Pogledajte odjeljak „Jedinica za opskrbu naponom 
od 230 V ~” na stranici 11).

Priključni kabeli ne smiju se pričvrstiti na metalne površine 
uređaja, na ispušnu cijev ili cijevi za topli zrak niti ih smi-
ju dodirivati (pogledajte odjeljak „Električni priključci” na 
stranici 10).

Za dodatne informacije vezane uz:

 – dimenzije predviđenog 
prostora za ugradnju 
uređaja, 

pogledajte odjeljak „Odabir 
mjesta” na stranici 5.

 – dimenzije i položaj sred-
stava za pridržavanje i 
pričvršćivanje unutar tog 
prostora,

pogledajte odjeljak „Pri-
čvršćivanje uređaja” na 
stranici 6.

 – minimalne razmake izme-
đu različitih dijelova uređa-
ja i okolnog namještaja, 

pogledajte odjeljak „Odabir 
mjesta” na stranici 5.

 – minimalne dimenzije otvo-
ra za prozračivanje i njihov 
ispravan raspored, 

pogledajte odjeljke „Otvor 
za usisavanje optočnog 
zraka” na stranici 7 i 
„Raspodjela toplog zraka” na 
stranici 7.

 – Priključivanje uređaja na 
mrežu i međuspojeve svih 
pojedinačnih komponenti;

pogledajte odjeljak „Električ-
ni priključci” na stranici 10

 – maksimalni ulazni tlak 
vode,

pogledajte odjeljak „Tehnički 
podaci” na stranici 12.

Ugradnju u vozila potrebno je izvršiti u skladu s tehničkim 
i administrativnim odredbama dotične zemlje primjene 
(npr. EN 1949). Potrebno je poštovati nacionalne propise i pra-
vilnike (u Njemačkoj npr. radni list DVGW-a G 607 za vozila).

U Njemačkoj je za vozila koja se upotrebljavaju u komercijalne 
svrhe potrebno poštovati odgovarajuće propise strukovnih 
udruženja vezane uz sprječavanje nesreća (propis br. 79 orga-
nizacije DGUV, do sada BGV D 34 ).

U drugim zemljama potrebno je poštovati tamošnje važeće 
propise.

Pobliže podatke o propisima u odgovarajućim odredišnim 
zemljama možete zatražiti od naših inozemnih zastupnika (po-
gledajte www.truma.com).
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Slika 2

* Minimalne dimenzije: ovisno o položaju ugradnje potrebno 
je obratiti pažnju na to da preostane dovoljno prostora za 
priključak za plin, priključke za vodu te sigurnosni/ispusni 
ventil. Sve dimenzije navedene su u mm.

Moguća opasnost od gušenja zbog ispušnih plinova. 

 – Kamini moraju biti postavljeni tako da ispušni plino-
vi ne mogu prodrijeti u unutarnji prostor.

 – Ne ugrađujte kamin u bočnu stjenku na kojoj se na-
laze vrata i na koju se može nadograditi predšator. 

 – U kombi je potrebno ugraditi kamin tako da 
ga otvorena klizna vrata ni u kojem slučaju ne 
prekrivaju.

 – Razmak između ispušnog sustava i komponenata 
osjetljivih na toplinu s kojima graniči mora iznositi 
minimalno 10 mm.

 – Kamin mora biti izveden kao zidni ili krovni kamin.

Slika 3

Zidni ili krovni kamin potrebno je postaviti tako da se unutar 
500 mm (R) ne nalaze mlaznica spremnika za gorivo ni otvor za 
odzračivanje spremnika za gorivo. Osim toga unutar 300 mm 
ne smije se nalaziti otvor za odzračivanje stambenog prostora ili 
otvor prozora.

30
0 

m
m

300 mm

R

Slika 4

Ako se kamin montira izravno ispod prozora koji je po-
trebno otvoriti, nužno je postaviti električni prekidač za 

prozor (br. art. 34000-85800).

Odabir mjesta

Uređaj i njegov ispušni sustav u načelu je potrebno ugraditi 
tako da im se u svrhu servisa (npr. na elektronici te priključku 
za plin i vodu putem zaklopke za servis, vrata namještaja itd.) 
u svakom trenutku može lako pristupiti te da ih je jednostavno 
demontirati i ugraditi. 

Razmak uređaja od dijelova namještaja ili vozila u njegovu 
okruženju mora sa svih strana iznositi minimalno 10 mm.

Razmak između cijevi za toplih zrak i komponenata 
osjetljivih na toplinu s kojima graniče mora iznositi mini-

malno 10 mm.

Ispod uređaja ne smiju se nalaziti materijali osjetljivi na toplinu 
(npr. podne obloge, kao što su obloge od PVC-a ili sličnog 
materijala, kabeli, itd.) jer se u okolini podnožja uređaja mogu 
razviti visoke temperature.

Opseg isporuke uključuje dodatnu natpisnu pločicu (duplikat) 
koja sadržava uklonjivu naljepnicu s barkodom.

Ako nakon ugradnje grijača natpisna pločica na grijaču nije 
čitljiva, tada je potrebno postaviti drugu natpisnu pločicu (du-
plikat) na dobro vidljivo mjesto na uređaju.

Duplikat se mora upotrebljavati samo zajedno s originalom.

Original

Duplikat

Slika 1

Da bi se vozilo ravnomjerno zagrijalo, grijač se po mogućnosti 
treba montirati što bliže središnjem dijelu vozila u ormar za 
odjeću, prostore za odlaganje ili slične prostore na dovoljnoj 
visini tako da se cijevi za raspodjelu zraka mogu položiti na 
način da je njihova duljina približno jednaka. Za usisavanje 
zraka prostor za ugradnju mora raspolagati odgovarajućim 
otvorima: pogledajte odjeljke „Usisavanje optočnog zraka” 
i „Raspodjela toplog zraka”.

Da bi se smanjila moguća opasnost za osobe zbog even-
tualnog olabavljivanja grijača uslijed nesreće, moguće je 

zavrnuti gornju pokrovnu ploču (17) ugradbenog ormara na 
ostalim dijelovima namještaja tako da se nalazi u ravnini s grija-
čem. Ovisno o položaju ugradnje (osobito prilikom ugradnje 
u stražnji dio) potrebno je dijagonalno u odnosu na smjer vo-
žnje postaviti stabilnu konzola (18) ispred (pored) grijača. U tu je 
svrhu moguće postaviti masivnu letvu (minimalnog poprečnog 
presjeka 30 x 50 mm) na visini od otprilike 180 mm iznad poda 
ili ploču (18a) za umetanje na stabilnu konzolu.

Da se komponente unutar uređaja ne bi oštetile, kabeli ni vo-
dovodni vodovi ne smiju se pričvršćivati za izolaciju uređaja.

Ne smije se umanjiti funkcionalnost dijelova vozila važnih za 
pogon.

Upute za ugradnju
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Pričvršćivanje uređaja

Provjerite raspolaže li vozilo nosivim podom, dvostrukim po-
dom ili međupodom za pričvršćivanje grijača. Ako pod nije 
prikladan, prije pričvršćivanja je potrebno osigurati nosivu 
podlogu (npr. laminirana drvna ploča zalijepljena na pod).

S pomoću 4 vijka B 5,5 x 25 (uključeni u opseg isporuke) za-
vrnite grijač za pod vozila, dvostruki pod ili međupod. Ovisno 
o položaju ugradnje, grijač je moguće pričvrstiti i s pomoću 
3 vijka: pritom je za pod vozila uvijek potrebno zavrnuti alumi-
nijske nožice (a), a po izboru i jednu od plastičnih nožica (b).

a

a

b

b

Slika 5

Grijač je potrebno zavrnuti za pod vozila, dvostruki 
pod ili međupod da bi se isključila mogućnost ošte-

ćenja plinskog sustava zbog pomicanja tijekom vožnje!

Ispušni sustav

U slučaju pogrešne ugradnje ili upotrebe dijelova ispuš-
nog sustava koji nisu originalni dijelovi tvrtke Truma, po-

stoji rizik od požara zbog pregrijavanja i/ili opasnost od guše-
nja zbog ispušnih plinova.

 – Za ispušni sustav upotrebljavajte samo originalne dijelove 
tvrtke Truma.

 – Pri montaži ispušnog sustava pratite upute za ugradnju.

Za uređaj je dopušteno upotrebljavati samo ispušnu cijev AA 3 
tvrtke Truma (br. art. 39320-00), cijev za dovođenje zraka za 
izgaranje ZR 80 (br. art. 39580-00) i isporučene obujmice 
(br. art. 34020-14200). Uređaj je provjeren i odobren samo 
s tim komponentama. 

Pri montaži nemojte gnječiti i savijati cijevi.

Razmak između ispušnog sustava i komponenata osjet-
ljivih na toplinu s kojima graniči mora iznositi minimalno 

10 mm.

Krovni kamin isporučiv je kao dio opreme uređaja za gri-
janje: upute za ugradnju priložene su uz krovni kamin.

Ugradnja zidnog kamina

Dopuštene duljine cijevi 
Podaci o duljini odnose se na cijev za dovođenje zraka za 
izgaranje.

Pri primjeni zidnog kamina cijevi duljine od min. 60 cm do 
maks. 100 cm mogu se proizvoljno položiti pod uzlaznim nagi-
bom ili uz pad od maks. 20 cm.

Cijevi duljine od 100 cm do maks. 200 cm smiju se položiti 
samo pod uzlaznim nagibom. 

maks. 
20 cm

maks. 100 cm

60
 - 

10
0 cm 

10
0
 -

 2
00

 cm

maks. 100 cm

100 cm

Slika 6

Skratite cijevi tako da pri ugradnji strše iz izbušenog otvora 
za kamin. Ispušna cijev (1) mora biti 10 % duža od cijevi za 
dovođenje zraka za izgaranje (5). Time se izbjegava rastezanje 
i vlačno opterećenje ispušne cijevi.

1

5

Slika 7

Montaža zidnog kamina
Montirajte zidni kamin (strelica pokazuje prema gore) na 
ravnu površinu oko koje sa svih strana može cirkulirati vjetar. 
Izbušite otvor promjera Ø 83 mm (šuplje prostore u području 
izbušenog otvora za kamin ispunite drvom). Izolacija se vrši 
priloženom gumenom brtvom (8). Strukturirane površine oblo-
žite plastičnim brtvilom za karoseriju, ne silikonom!

Prije provlačenja dvostruke ispušne cijevi kroz izbušeni otvor, 
gurnite obujmicu (7) preko cijevi.

Gurnite gumenu brtvu (8, ravna strana prema kaminu, br-
tvene usne prema stjenki) na unutarnji dio kamina (9). 

Sabijte početak ispušne cijevi (1) oko. 2 cm, tako da namotaji 
budu jedan na drugom. 

Gurnite obujmicu (2, kandže prema kaminu) preko ispušne 
cijevi (1). 

Gurnite ispušnu cijev (1) do graničnika na nastavak (11, zakriv-
ljeni dio pokazuje prema gore). 

Gurnite obujmicu (2) do graničnika (graničnik se mora nalaziti 
između kandži obujmice) i zavrnite je. 

Gurnite cijev za dovođenje zraka za izgaranje (5) na nazubljeni 
nastavak (12).

Pričvrstite unutarnji dio kamina (9) s pomoću 6 vijaka (13), 
postavite vanjski dio kamina (14) i navrnite ga s pomoću 2 vij-
ka (15) (vijci B 3,5 x 25 uključeni su u opseg isporuke).

Iznutra pričvrstite cijev za dovođenje zraka za izgaranje na nasta-
vak (12) s pomoću obujmice (7) te je (pri duljini većoj od 60 cm) 
najmanje jednom obujmicom ZRS (16, br. art. 39590-00) pričvr-
stite za stjenku.



7

16

7

1

5

3 – 4 Nm

2

11 12

9
14

13

8

15

Ø83 m
m

TOP OBEN

Slika 8

Priključivanje dvostruke cijevi za ispušne 
plinove na uređaj

Sabijte početak ispušne cijevi (1) tako da namotaji budu jedan 
na drugom. Gurnite obujmicu (4, kandže prema uređaju) preko 
ispušne cijevi (1). Gurnite obujmicu (7) na cijev za dovođenje 
zraka za izgaranje (5). Gurnite ispušnu cijev (1) do graničnika 
na nastavak (3). Gurnite obujmicu (4) do graničnika (graničnik 
se mora nalaziti između kandži obujmice) i zavrnite je. Gurnite 
cijev za dovođenje zraka za izgaranje (5) na nastavak (6) i pri-
čvrstite je obujmicom (7). 

6
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4

1
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Slika 9

Otvor za usisavanje optočnog zraka

Uređaj usisava optočni zrak. Zrak se mora usisavati iz stambe-
nog prostora (ne iz stražnjeg spremišta) u prostor za ugradnju 
putem jednog većeg ili više manjih otvora minimalne ukupne 
površine od 150 cm².

Ako se instalira rešetka (nije u opsegu isporuke) (slika 10), 
jednake je zahtjeve potrebno uzeti u obzir u pogledu raspona 
poprečnog presjeka (150 cm²) za usisavanje zraka kroz koji 
zrak struji.

Slika 10

Otvori za usisavanje optočnog zraka moraju biti raspoređeni 
tako da pri uobičajenim pogonskim uvjetima nije moguće usi-
savanje ispušnih plinova iz motora vozila i grijača. Građevin-
skim mjerama potrebno je zajamčiti da se grijani zrak koji se 
vodi u unutrašnjost vozila ne može onečistiti.

Raspodjela toplog zraka

U slučaju pogrešne ugradnje ili upotrebe dijelova za ras-
podjelu toplog zraka koji nisu originalni dijelovi tvrtke 

Truma, postoji rizik od požara.
 – Za raspodjelu toplog zraka upotrebljavajte samo original-
ne dijelove tvrtke Truma.

 – Pri montaži sustava za raspodjelu toplog zraka pratite 
upute za ugradnju.

 – Pogon uređaja bez cijevi za topli zrak nije dopušten.

Topli zrak vodi se u područje poda stambenog prostora prete-
žito putem fleksibilnih cijevi.

Četiri nastavka na uređaju konstruirana su za cijev ÜR promje-
ra Ø 65 mm (br. art. 40230-00). Uređaj je provjeren i odobren 
samo s tim komponentama.

Ako se cijev za topli zrak zbog ograničenog prostora mora 
jako saviti neposredno iza izlaza za topli zrak na uređaju, pre-
poručujemo upotrebu koljena za cijevi BCG s kutom od 90° 
(br. art. 34091-01). Ovo koljeno za cijevi omogućava priključi-
vanje cijevi za topli zrak ÜR promjera Ø 65 mm ili VR promjera 
Ø 72 mm.

Slika 11

Ako je cijev kraća od 2 m, ventilacijski otvor ne smije se mon-
tirati iznad nastavka cijevi za topli zrak. Ako je cijev kraća od 
50 cm, ona mora tvoriti sifon između nastavka i ventilacijskog 
otvora. 

L ≤ 50 cmL ≤ 50 cm

Slika 12

Ovim se mjerama sprječava neželjeno zagrijavanje vozila usli-
jed konvekcije (djelovanje kamina) tijekom ljetnog pogona. 

Cijevi za raspodjelu toplog zraka moraju biti sigurno uta-
knute u nastavak. Za poboljšanje sposobnosti pridržava-

nja na svaki je nastavak postavljena stezaljka.

Za optimalnu raspodjelu toplog zraka Truma preporučuje da 
se uvijek zauzmu 4 izlaza za topli zrak na grijaču. Ako su po-
trebna samo 3 izlaza za topli zrak, jedan od donjih izlaza za 
topli zrak mora se zatvoriti zapornim poklopcem VD-Combi 
(br. art. 34310-01). Zaporni poklopac mora se čvrsto utiskivati 
u oblikovani dio grijača dok ne dosjedne čvrsto i čujno se 
uglavi. Provjerite čvrstoću dosjeda.

Ako se upotrebljavaju 4 izlaza za topli zrak, u jedan ogra-
nak za topli zrak smije se ugraditi krajnji komad EN s mo-

gućnošću zatvaranja. Ako se za samo 3 izlaza za topli zrak 
upotrebljava krajnji komad s mogućnošću zatvaranja 
(npr. u kupaonici), potrebno je voditi računa o tome da se 
u ogranak za topli zrak ugradi dodatna mlaznica bez moguć-
nosti zatvaranja. 

Da bi se izbjeglo akumuliranje topline, za grijač Com-
bi 6 (E) moraju biti priključena sva 4 nastavka za topli 

zrak. Poprečni presjek cijevi za topli zrak ne smije se smanjiti 
povezivanjem ili sličnim. Ako se u ogranak za topli zrak grijača 
Combi 6 (E) ugradi krajnji komad EN s mogućnošću zatvara-
nja (npr. u kupaonici), u taj je ogranak potrebno ugraditi do-
datnu mlaznicu bez mogućnosti zatvaranja.
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Sustav za topli zrak za svaku se vrstu vozila dizajnira pojedi-
načno, prema načelu modularne konstrukcije. Za to je na ras-
polaganju bogati asortiman opreme. 

Priključak za plin

Pogonski tlak jedinice za opskrbu plinom od 30 mbara 
mora se podudarati s pogonskim tlakom uređaja (pogle-

dajte natpisnu pločicu).

Cijevi položite tako da se uređaj može lako demontirati u svr-
hu servisa.

Cijev za dovod plina promjera Ø 8 mm mora se vijčanim spo-
jem reznog prstena (19, u opsegu isporuke, ovisno o izvedbi) 
priključiti na nastavak priključka za plin (20). Pri zatezanju je 
pažljivo pridržavajte dodatnim ključem!

Nastavak priključka za plin (20) na uređaju ne smije se kratiti 
i savijati.

19
20

Slika 13

Prije priključivanja na uređaj, uvjerite se da u vodovima za plin 
nema prljavštine, iverja i sličnog!

U dovodnom vodu za plin potrebno je ograničiti broj razdvoj-
nih točaka u prostorijama kojima se osobe koriste na tehnički 
neizbježan broj.

Plinski sustav mora odgovarati tehničkim i administrativnim 
odredbama dotične zemlje primjene (u Europi npr. EN 1949).

Potrebno je poštovati nacionalne propise i pravilnike (u Nje-
mačkoj npr. radni list DVGW-a G 607 za vozila).

Priključak za vodu

Za pogon bojlera moguće je upotrijebiti sve tlačne i uronjive 
pumpe pri tlaku do 2,8 bara te sve miješalice s električnim 
prekidačem ili bez njega.

Prilikom priključivanja na centralni vodoopskrbni sustav (pri-
ključak na mrežu zemlje, odnosno gradsku mrežu) ili upotrebe 
snažnijih pumpi potrebno je primijeniti reduktor tlaka koji 
sprječava razvoj tlaka većeg od 2,8 bara u bojleru.

Zbog zagrijavanja vode i rastezanja koje iz toga proizlazi, 
do reagiranja sigurnosnog ventila mogu se razvijati tla-

kovi do 4,5 bara (moguće i u slučaju primjene uronjivih pum-
pi). Vodovodni vodovi za priključivanje na bojler i sigurnosni/
ispusni ventil moraju biti sigurni za vodu, otporni na tlak (do 
4,5 bara) te otporni na vruću vodu temperature do +80 °C.

Ako se upotrebljavaju uronjive pumpe potrebno je montirati 
nepovratni ventil (21, nije u opsegu isporuke) između pumpe 
i prvog ogranka. Pri ugradnji nepovratnog ventila pazite na 
smjer toka. (Pogledajte sliku 14: primjer instalacije s fleksibil-
nim crijevima promjera Ø 10 mm.)

21

26

24
23

28

252729

Slika 14

Prilikom upotrebe tlačnih pumpa s većom uklopnom histere-
zom, vruća voda može teći natrag kroz slavinu za hladnu vo-
du. Preporučujemo da za sprječavanje povratnog toka između 
prijelaza do slavine za hladnu vodu i sigurnosnog/ispusnog 
ventila montirate nepovratni ventil (22, nije u opsegu ispo-
ruke). Pri ugradnji nepovratnog ventila pazite na smjer toka. 
(Pogledajte sliku 15: primjer instalacije s fleksibilnim crijevima 
promjera Ø 10 mm.)

28

26

25
24

22
23

2729

Slika 15

Pri instalaciji s fleksibilnim crijevima (Ø 10 mm)
Kutni priključci (27 + 28) i sigurnosni/ispusni ventil (24) imaju 
priključak promjera Ø 10 mm. Svi crijevni spojevi moraju se 
osigurati crijevnim obujmicama (i u području za hladnu vodu).

Pri instalaciji uz fiksno polaganje cijevi (Ø 12 mm)
Kutni priključci (27 + 28) i sigurnosni/ispusni ventil (24) ima-
ju unutarnji priključak promjera Ø 12 mm. Preporučujemo 
upotrebu cijevi, potpornih čahura i sigurnosnih prstena tvrtke 
 John Guest. Za priključivanje cijevi drugih promjera dostupni 
su odgovarajući adapteri (nisu uključeni u opseg isporuke). 
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Montaža ventila FrostControl (sigurnosni/
ispusni ventil)

FrostControl mora se montirati u neposrednoj blizini uređaja 
u zagrijanom prostoru na mjestu kojem korisnik može lako 
pristupiti. Pazite na to da je moguće upravljati okretnim preki-
dačem (30) i pritisnim gumbom (31).

Pri odabiru mjesta pazite na to da se mjesto montaže ventila 
FrostControl (24) ne nalazi u blizini vanjskih izvora topline 
(npr. jedinice napajanja) ili u neposrednoj blizini cijevi za topli 
zrak!

Izvršite odvodnju prema van, na mjesto zaštićeno od prskanja 
vode (po potrebi postavite zaštitu od prskanja).

Izbušite rupu promjera Ø 18 mm u podu vozila. Gurnite crijevo 
(24b) na nastavak za pražnjenje (24a), oba elementa provucite 
kroz pod i uz kontinuirani pad izvedite prema van. Centrirajte 
nastavak za pražnjenje u odnosu na izbušeni otvor. S pomoću 
2 vijka B 5,5 x 25 (uključeni u opseg isporuke) pričvrstite Fro-
stControl bez naprezanja: uvrnite vijke okomito. Zračni raspor 
između crijeva i izbušenog otvora odozdo zabrtvite plastičnim 
brtvilom za karoseriju. (Pogledajte sliku 16: primjer instalacije 
s fleksibilnim crijevima promjera Ø 10 mm.)

30

25

2331

31

24b

24

24a

Slika 16

Montaža sigurnosnog/ispusnog ventila

Montirajte sigurnosni/ispusni ventil (24) na lako pristupačno 
mjesto u blizini uređaja. Pazite na to da se ručicom može 
upravljati.

Izvršite odvodnju prema van, na mjesto zaštićeno od prskanja 
vode (po potrebi postavite zaštitu od prskanja).

Izbušite rupu promjera Ø 18 mm u podu vozila. Gurnite crijevo 
(24b) na nastavak za pražnjenje (24a), oba elementa provucite 
kroz pod i uz kontinuirani pad provedite prema van. Pričvrstite 
sigurnosni/ispusni ventil s pomoću 2 vijka. (Pogledajte sliku 
17: primjer instalacije uz fiksno polaganje cijevi Ø 12 mm.)

Ø 18 mm

24

24b

25

23

24a

Slika 17

Priključivanje/polaganje vodovodnih vodova

Da bi se zajamčilo funkcioniranje priključenih komponenata, 
vodovodni vodovi po mogućnosti moraju biti što kraći te se 
moraju položiti bez savijanja i naprezanja.

Sve vodove položite do sigurnosnog/ispusnog ventila 
uz pad. Nije moguć jamstveni zahtjev za oštećenja 

uzrokovana smrzavanjem.

Pri ugradnji jedinice za opskrbu vodom u vozilo potrebno je 
paziti na to da se između vodovodnih vodova i izvora topline 
(npr. grijač, cijev za topli zrak) održi dovoljan razmak. 

Vodovodni vod smije se postaviti uz cijev za topli zrak tako da 
razmak do grijača iznosi najmanje 1,5 m. Stezaljka za crije-
vo SC tvrtke Truma (br. art.: 40712-01) smije se upotrebljavati 
samo ako je zajamčen najmanje ovaj razmak. Kod paralelnog 
polaganja, odnosno provođenja kroz stjenku, potrebno je po-
staviti držač razmaka (npr. izolaciju) da bi se spriječio kontakt.

Pazite na to dovod hladne vode uslijed opasnosti od smr-
zavanja ne dođe u doticaj s hladnim mostovima 

(npr. vanjskom stjenkom).

Priključite dovod hladne vode (23) na sigurnosni/ispusni 
ventil (24). 

Da bi se zajamčilo potpuno pražnjenje vode kao i trajna 
nepropusnost crijeva za vodu na uređaju, potrebno je 

uvijek upotrebljavati priložene kutne priključke (27 + 28).

Postavite vodovodni vod (25) za dovod hladne vode između 
sigurnosnog/ispusnog ventila (24) i uspostavite dovod do 
bojlera.

Položite vodovodni vod (26) za toplu vodu od kutnog priključ-
ka s integriranim ventilom za prozračivanje (28) do potrošač-
kih mjesta.

Nataknite kutni priključak (28, s ventilom za prozračivanje) na 
gornji priključak (odvod tople vode) i kutni priključak (27) na 
donji priključak (dovod hladne vode) grijača sve do graničnika. 
Povlačenjem u suprotnom smjeru provjerite jesu li kutni pri-
ključci sigurno nataknuti. 

Crijevo za prozračivanje vanjskog promjera Ø 11 mm (29) 
gurnite na crijevnu mlaznicu ventila za prozračivanje (32) i po-
ložite ga prema van bez savijanja. Pritom polumjer u luku ne 
smije biti manji od 40 mm.

Odrežite crijevo za prozračivanje otprilike 20 mm ispod po-
da vozila pod kutom od 45°, dijagonalno u odnosu na smjer 
vožnje. (Pogledajte sliku 18: primjer instalacije s fleksibilnim 
crijevima promjera Ø 10 mm.)

45º20 mm

32

27

28

29

26

25

Slika 18



10

Montaža osjetnika sobne temperature

Pri odabiru mjesta uzmite u obzir da osjetnik sobne tempe-
rature ne smije biti izložen izravnom toplinskom zračenju. Za 
optimalnu regulaciju sobne temperature preporučujemo da 
osjetnik sobne temperature montirate iznad ulaznih vrata.

10 mm
Slika 19

Potrebno je paziti na to da se osjetnik uvijek montira na 
stijenku koja se nalazi u okomitom položaju. Na njega 

mora nesmetano cirkulirati zrak u prostoru. 

Izbušite rupu promjera Ø 10 mm. Provedite priključni kabel 
straga kroz izbušeni otvor i nataknite kraj kabela s izoliranim 
priključnim utikačem na osjetnik (nije potrebno paziti na pola-
ritet). Umetnite osjetnik sobne temperature i položite kraj ka-
bela s dvama izoliranim priključnim utikačima do elektronike 
grijača (po potrebi izvršite produžavanje do maksimalne uku-
pne duljine od 10 m s kabelom dimenzija 2 x 0,5 mm²).

Priloženi osjetnik sobne temperature mora uvijek biti 
priključen jer u suprotnom grijač prelazi u stanje 

smetnje. 

Montaža upravljačkih ploča 

Montaža upravljačkih ploča opisana je u uputama za ugradnju 
priloženim upravljačkoj ploči.

Električni priključci

Prilikom uporabe solarnog sustava prema normi EN 1648 
između solarnog sustava i grijača u svakom trenutku mo-

ra biti priključen akumulator (s regulatorom punjenja) ili regula-
tor napona (izlazni napon od 11 V – 15 V; valovitost izmjeničnog 
napona < 1,2 Vss). U suprotnome se elektronika grijača može 
oštetiti zbog nepravilne opskrbe solarnog sustava naponom.
 – Prilikom odvajanja akumulatora uvijek najprije treba odvojiti 
regulator punjenja od akumulatora.

 – Prilikom priključivanja akumulatora uvijek treba regulator 
punjenja posljednji priključiti na akumulator.

Jamstvo ne vrijedi za elektroniku grijača koja se oštetila 
zbog nepravilne opskrbe solarnog sustava naponom.

Električni priključni kabeli ne smiju biti dulji od 10 m.

Položite priključne kabele tako da ne može doći do struganja. 
Na oštre rubove, npr. u slučaju provodnika na metalnim stjen-
kama, dodatno postavite uvodnike ili profile za zaštitu rubova. 
Priključni kabeli ne smiju se pričvrstiti na metalne površine 
uređaja, ispušnu cijev ili cijevi za topli zrak te ih ne smiju 
dodirivati.

Električni priključci nalaze se ispod poklopca priključka (39) 
grijača. Poklopce je moguće skinuti pritiskanjem i istovreme-
nim guranjem u smjeru strelice. Prilikom skidanja odnosno 
stavljanja poklopca priključka na priključne kabele, pazite na 
to da ne izvučete odnosno prignječite kabele.

12 V

40
41

42

45

47 48

43

44 46

open

39

Slika 20

40 = ulazni napon +12 V (ravni utikač od 6,3 mm)
41 = ulazni napon uzemljenja (ravni utikač od 6,3 mm)
42 = grijaći element FrostControl (oprema)
43 = osigurač uređaja: 10 A – flink – (F10 A)
44 = žični premosnik (ili prekidač za prozor: oprema)
45  = tipka (servis)
46 = osjetnik sobne temperature
47 = upravljačka ploča / dijagnostički utikač*
48 = upravljačka ploča / dijagnostički utikač*

* Alternativni priključci 

Priključivanje svih elemenata na uređaj potrebno je izvesti 
visećim priključnim kabelima. Time se sprječava prodiranje 
kondenzirane vode u uređaj putem priključnih kabela. 

Slika 21

Priključni kabeli i utikači ne smiju biti izloženi utjecaju sila. Za 
vlačno rasterećenje povežite priključne kabele (pogledajte sli-
ku) i pričvrstite ih s po jednom kabelskom vezicom za kućište. 

Svi vodovi moraju biti sigurno pričvršćeni i ne smiju se olaba-
viti ili otpustiti u slučaju vibracija, u suprotnom prijeti opasnost 
od požara!

12 V +

⎓ -

Slika 22

Jedinica za opskrbu naponom od 12 V 

Električni vodovi te uklopni i upravljački uređaji za grijače u vo-
zilu moraju biti raspoređeni tako da u uobičajenim pogonskim 
uvjetima nije moguće ugroziti njihovo besprijekorno funkcioni-
ranje. Svi vodovi koji vode prema van na mjestu izlaska mora-
ju biti položeni tako da su zaštićeni od prskanja vode.

Prije početka radova na električnim dijelovima potrebno je od-
spojiti uređaj od jedinice za opskrbu naponom. Nije dovoljno 
isključiti ga putem upravljačke ploče!

Pri radovima električnog zavarivanja na karoseriji priključak 
uređaja mora biti odvojen od električnog sustava.



11

 Ako se uređaj priključi uz pogrešni polaritet, aktivira se 
osigurač uređaja (43). Nakon uspostavljanja ispravnog 

polariteta i zamjene osigurača uređaja (43) moguće je dalje 
upotrebljavati uređaj.

Ako se kamp-prikolica (klasa vozila O) upotrebljava za autar-
kično grijanje bez priključivanja na električnu mrežu na kopnu, 
mora se opremiti baterijom za karoseriju. Opskrba naponom 
od 12 V  za autarkično grijanje putem vučnog vozila (PIN 9 
ili vučna kuka s 10 – 13-polnim utikačem) nije dopuštena.

Da bi se zajamčila optimalna opskrba naponom, grijač se mora 
priključiti na osigurani električni sustav (centralna elektronika 
10 A) s pomoću kabela dimenzija 2 x 2,5 mm² (2 x 4 mm², 
ukupna duljina od 6 m do maksimalno 10 m). Po potrebi uzmite 
u obzir padove napona u vodu napajanja. Priključite vod nega-
tivnog polariteta na središnje uzemljenje. Prilikom izravnog pri-
ključivanja na bateriju potrebno je osigurati vodove pozitivnog 
i negativnog polariteta. Preporučujemo da za priključke (40, 41) 
upotrijebite potpuno izolirane ravne utične čahure od 6,3 mm.

Na napojni vod ne smiju se priključivati dodatna trošila!

Opskrba naponom putem izvora napajanja bez baterije
 – Regulirani izlazni napon izvora napajanja mora iznositi izme-
đu 11 V i 15 V.

 – Valovitost izmjeničnog napona mora iznositi < 1,2 Vpp.

 – Izvor napajanja mora neprekidno raspolagati s minimalno 
25 A za grijač. Ako to u slučaju priključivanja i pogona dru-
gih trošila na taj izvor napajanja nije zajamčeno, za grijač je 
potreban vlastiti izvor napajanja.

Moguće je upotrijebiti i izvor napajanja koji neprekidno 
raspolaže s minimalno 10 A za grijač. Izvor napajanja 
mora imati zaštitu od kratkog spoja na strani izlaza za 
svaki izlazni strujni krug. Zaštita od kratkog spoja mora 
isključiti opskrbu grijača naponom unutar 1 s. Nakon 
isključivanja zbog kratkog spoja, opskrba naponom 
smije se uspostaviti tek nakon provjere grijača i dodat-
nog ručnog provođenja radnje (npr. uglavljivanje auto-
matskog osigurača ili zamjena rastalnog osigurača).

Osjetnik sobne temperature 

Utaknite utikač priključnog kabela u priključak (46) (nije po-
trebno paziti na polaritet).

Upravljačka ploča / klimatizacijski sustav

Moguće su kombinacije priključaka navedene u nastavku.

Analogni upravljački elementi

1 Upravljačka ploča 
CP classic

Combi 
(grijač bez električnih grijaćih 
šipki)

Digitalni upravljački elementi

1 Upravljačka ploča 
CP plus

Combi (E) 
(grijač s električnim grijaćim šta-
povima ili bez njih)

i
1 Klimatizacijski 

sustav
Prikladni sustavi: pogledajte  
upute za upotrebu upravljačke 
ploče CP plus

Utaknite utikač odgovarajućeg priključnog kabela u jedan od 
priključaka (47 ili 48) i uglavite ga.

Jedinica za opskrbu naponom od 230 V ~
(Combi E: s električnim grijaćim štapovima)

Električno priključivanje na 230 V  smije obaviti samo 
kvalificirano stručno osoblje (u Njemačkoj npr. prema 

dijelu 721. propisa VDE 0100 ili normi IEC 60364-7-721). 

Električno priključivanje na 230 V  potrebno je izvršiti na osi-
guranom strujnom krugom s minimalnom strujom od 10 A (po 
mogućnosti 16 A).

Strujni krug od kamp-prikolice / kampera do grijača Combi E 
na licu mjesta mora uključivati:
 – prikladnu zaštitnu strujnu sklopku (FID zaštitna sklopka)
 – rastavnu sklopku napajanja (za radove održavanja odnosno 
popravka).

Ove sklopke moraju vršiti svepolno isključivanje i zadovolja-
vati propisani razmak kontakata (minimalno 3,5 mm).

l = 150 cm

Slika 23

 – Kabeli moraju biti osigurani prikladnim obujmicama.
 – Kabele/vodove za sustave niskog napona položite tako da 
su prostorno odvojeni od onih za sustave malog napona.

Provjera funkcionalnosti

Nakon ugradnje potrebno je provjeriti nepropusnost dovod-
nog voda za plin metodom pada tlaka. Potrebno je ispostaviti 
potvrdu o provjeri (u Njemačkoj npr. prema radnom listu DV-
GW-a G 607).

Naposljetku je prema uputama za upotrebu potrebno pro-
vjeriti sve funkcije uređaja, osobito pražnjenje vode. Nije 
moguć jamstveni zahtjev za oštećenja uzrokovana 
smrzavanjem!

Upute za upotrebu potrebno je uručiti vlasniku vozila.

 Godinu prvog stavljanja u pogon potrebno je označiti kri-
žićem na natpisnoj pločici.

Upozorenja

Osoba koja vrši ugradnju odnosno vlasnik vozila mora posta-
viti žutu naljepnicu s upozorenjima, koja je priložena uz uređaj, 
na mjesto u vozilu koje je dobro vidljivo svim korisnicima! Na-
ljepnice koje nedostaju moguće je zatražiti od tvrtke Truma.
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Tehnički podaci

Utvrđeni u skladu s normom EN 624 odnosno uvjetima pro-
vjere tvrtke Truma

Vrsta plina
Ukapljeni plin (propan/butan)
Pogonski tlak
30 mbara (pogledajte natpisnu pločicu)
Količinavode
10 litara
Vrijeme zagrijavanja s otprilike 15 °C na otprilike 60 °C
Bojler oko 23 min. (mjereno prema normi EN 15033)
Grijač + bojler oko 80 min.
Tlak pumpe
maks. 2,8 bara (280 kPa)
Tlak sustava
maks. 4,5 bara (450 kPa)
Nazivna toplinska snaga (automatski stupnjevi snage)
Plinski pogon
Combi 2 E UK: 2000 W 
Combi 4 (E) / 4 E UK: 2000 W / 4000 W
Combi 6 (E) / 6 E UK: 2000 W / 4000 W / 6000 W
Električni pogon
Combi 2 E UK / 4 E (UK) / 6 E (UK): 900 W / 1800 W
Miješani pogon (pogon na plin i električni pogon)
Combi 2 E UK /  
Combi 4 E (UK): maks. 3800 W
Combi 6 E (UK): maks. 5800 W
Potrošnja plina
Combi 2 E UK: 160 g/h
Combi 4 (E) / 4 E UK: 160 – 335 g/h
Combi 6 (E) / 6 E UK: 160 – 460 g/h
Potrošnja topline u stanju pripravnosti (svi uređaji)
Plinski pogon 5,2 g/h
Dodatni podaci prema normi EN 624
Combi 2 E UK:  Qn = 2,4 kW (Hs), 170 g/h, C13, I3 B/P(30)
Combi 4 (E) / 4 E UK: Qn = 4,8 kW (Hs), 345 g/h, C13, I3 B/P(30)
Combi 6 (E) / 6 E UK: Qn = 6,8 kW (Hs), 480 g/h, C13, I3 B/P(30)
Odredišne zemlje 
Combi 2 E UK: GB, IE
Combi 4 (E) / 4 E UK / 6 (E) / 6 E UK:
DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CH, CZ, CY, BE, IT, RO, 
GR, LI, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MC, MT, PT, SI, HR, HU, FR, BG, 
SM, TR, GB, IE
Stopa protoka zraka (slobodno ispuhivanje bez cijevi za topli 
zrak)
Combi 2 E UK / Combi 4 (E) / 4 E UK: 

s 3 izlaza za topli zrak maks. 249 m³/h 
s 4 izlaza za topli zrak maks. 287 m³/h

Combi 6 (E) / 6 E UK:   
s 4 izlaza za topli zrak maks. 287 m³/h

Potrošnja struje pri 12 V 
Grijač + bojler  
Combi 2 E UK /  
Combi 4 (E) / 4 E UK: 1,2 – 6,5 A
Combi 6 (E) / 6 E UK: 1,4 – 6,5 A
Zagrijavanje bojlera maksimalno 0,5 A
Struja mirovanja oko 0,001 A
Grijaći element – FrostControl (po izboru): maksimalno 0,4 A
Potrošnja struje pri 230 V 
Combi 2 E UK / Combi 4 E (UK) / Combi 6 E (UK)
3,9 A (900 W) ili 7,8 A (1800 W)
Vrsta zaštite
IP 21

Težina 
(bez vode)

Combi 2 E UK
Combi 4 E (UK)
Combi 6 E (UK)

–
Combi 4
Combi 6 

Uređaj za grijanje: 15,5 kg 14,4 kg

Uređaj za grijanje s perifer-
nim uređajima:

16,0 kg 14,9 kg

0085  

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!









Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn  
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com

HR U slučaju smetnji obratite se servisnom 
centru tvrtke Truma ili jednome od naših 
ovlaštenih servisnih partnera 
(pogledajte www.truma.com).

 Za brzu obradu vašeg upita imajte 
pripremljen tip uređaja i serijski broj 
(pogledajte natpisnu pločicu).
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